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Datum
Kundennr.

GROUP

11.10.2018
5000001236

PRUFBERICHT 1422700 - 696685

Auftrag 14227060

Analysennr. 696685 Trinkwasser
Probeneingang 29.09.2018

Probenahme 27.09.2018 07:30

Probenehmer Firma Josef Berger Josef Berger
Kunden-Probenbezeichnung 973658

Zapfstelle Probehahn

Untersuchungsart LFW, Vollzug EUV + TrinkwV

Entnahmestelle

Objektkennzahl

Hinweis:

Marktgemeinde Glonn
Glonn Brunnen |
4110803700003

Die Probenahme (mikrobiologische Parameter) erfolgte nach Zweck "a".
Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte (PSM, Anlage 2 Teil I Nr. 10 TrinkwV)

Einheit

Ergebnis Best.-Gr.

Pflanzenbehandlungs- und Schédlingsbekdampfungsmittel (PSM)

DIN 50930
TrinkwV / EN 12502 Methode

@camba 'mg/I } <0,000050 0,00005 | 0,0001 ‘ DIN EN ISO(rllgﬁ)S?: 1997-11 |
'Mesotrione mg/! <0,000025 (NWG) 0,00005 = 0,0001 DINEN !80(1136)9:1997-11
| mod.
Chlorthalonil ‘mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 0,0001 DIN EN ISO 6468 : 1997-02 (mod.)
|Cypermethrin \mg/l <0,00003 (NWG) 0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO 6468 : 1997-02 (mod.)
Fenpropidin mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 @ 0,0001 DIN EN ISO 6468 : 1997-02 (mod.)
Fenpropimorph |mg/! <0,00001/| 0,00001 | 0,0001 DIN EN ISO 6468 : 1997-02 (mod.)
Lambda-Cyhalothrin mg/l ‘ <0,000050  0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO 6468 : 1997-02 (mod.)
Pendimethalin Img/l ; <0,000020  0,00002 | 0,0001 DIN EN ISO 6468 : 1997-02 (mod.)
Prosulfocarb 'mg/! <0,00005 0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO 6468 : 1997-02 (mod.)
Atrazin Img/l <0,00002  0,00002 | 0,0001 DIN EN '80(11316)9:1997-11
| | mod.
Azoxystrobin 'mgl/! <0,000015 (NWG) 0,00003 0,0001 DINEN ISO( ;;26)9: 1997-11
Bentazon mg/l <0,000015 (NWG) 0,00002 0,0001 DIN EN I80(1126)9:1997-11
| | mod.
Boscalid 'mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO(1£8)91 1997-11
moa.
Bromoxynil ;mg/l . <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN l30(1126)911997-11
| mod.
Chlortoluron Imgl/ ‘ <0,00001 (NWG) 0,00003 | 0,0001 DIN EN 180(1136)9%997-11
| | | mod.
Clomazone 'mgl/! ' <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN EN 'SO(1136)9:1997-11
| mod.
Cyproconazol mg/l <0,000030 (NWG) 0,00005 | 0,0001 DINEN ISC>(11g6)9:1997-11
| | mod.
Desethylatrazin fmg/l <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN EN '5‘3(%1026)9 1 1997-11
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Datum 11.10.2018

) Kundennr. 5000001236

PRUFBERICHT 1422700 - 696685
DIN 50930
Einheit Ergebnis Best.-Gr.  TrinkwV /EN 12502 Methode
Desethylterbuthylazin 'mg/l <0,00002  0,00002 | 0,0001 | DIN EN 'So(%lz‘igiww-” T
Desisopropylatrazin mg/l <0,00002% 0,00002 | 0,0001 ‘ DIN EN 'SO(r;lgé)S‘i 1997-11
Dichlorprop (2,4-DP) img/ <0,000010 (NWG) 0,00002 | 0,0001 | NS 156 5 Yo
Difenoconazol ?mg/l ; <0,000015 (NWG) | 0,00003 | 0,0001 | DINEN 'So(r;;gigi 1997-11
Diflufenican img/l <0,000030 (NWG) 0,00005 ‘ 0,0001 DIN EN |30(n1q13§)91 1997-11
Dimethachlor ‘mg/l <0,000030 (NWG) 0,00005 | 0,0001 R U
Dimethenamid 'mg/l <0,000015 (NWG)i 0,00003 | 0,0001 DIN EN '50(;2)(3593 1997-11
Dimethoat mg/I <0,000030 (NWG) 0,00005 | 0,0001 DIN EN 'SO(r:]lgf_iﬁi 1997-11
Dimoxystrobin mg/| <0,000030 (NWG)i 0,00005 | 0,0001 DIN EN Iso(r:\;z.B)Q: 1997-11
Diuron :mg/l <0,00002 0,00002 - 0,0001 DIN EN 130(%2)?8911997-11
Epoxiconazol 'mg/l : <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 | DINEN |SC>(;;3§)9i 1997-11
Ethidimuron mg/l ' <0,00003 (NWG) 0,00005 | 0,0001 \ DIN EN '30(;2’13%93 1997-11
Fenoxaprop-ethyl mg/I <0,000030 (NWG) 0,00005 | 0,0001 DIN EN 'So(;lz?fi 1997-11
Florasulam ‘mg/I <0,000015 (NWG)| 0,00003 @ 0,0001 DINEN 'So(rllzé)gi 1997-11
Flufenacet |mg/l | <0,000020i 0,00002 | 0,0001 DIN EN '50(;12)3?)91 1997-11
Fluroxypyr mgll - <0,00005 (NWG)  0,0001 = 0,0001 CINERISE 11031 a1
Flurtamone mg/l <0,000030 (NWG) 0,00005 0,0001 \ DIN EN 'So(n:lgé)gi 1997-11
Imidacloprid mg/| <0,00003 (NWG) 0,00005 | 0,0001 DIN EN 'S%;‘lfé.s)g’i 1997-11
lodosulfuron-methy! }mg/l <0,000050 (NWG)i 0,0001 ‘ 0,0001 ‘ DIN EN 'So(nzlgflifi 1997-11
Isoproturon ?mg/l <0,00002 0,00002 0,0001 | DIN EN 152 R
Kresoximmethyl ‘mg/I <0,000030 (NWG): 0,00005 | 0,0001 \ DIN EN '30(:1;3%91 1997-11
MCPA gmg/I <0,00003 (NWG)‘ 0,00005 | 0,0001 | | DIN EN ‘553(%2’3%9 £ 1997-11
Metazachlor mg/! <0,00002 0,00002 | 0,0001 \ DINEN ’Sfinllgé)gfmw-”
Metolachlor (R/S) mg/l <0,00002  0,00002 = 0,0001 i DIN EN |30(rll§§)91 1997-11
Napropamid 'mg/! <0,00003 (NWG) 0,00005 | 0,0001 DIN EN IS0 11369 190711
Nicosulfuron mg/I <0,000015 (NWG) 0,00003 | 0,0001 ; DIN EN '50(:112%9 £ 1997-11
Pethoxamid ‘mgll <0,000030 (NWG)j 0,00005 | 0,0001 ! DIN EN ’30(:12)3(.3)91 1997-11
Propazin mg/l <0,00003 (NWG) 0,00005 0,001 DIN EN e
Propiconazol mg/I <0,000030 (NWG)} 0,00005 | 0,0001 DIN EN 'So(r;lg.G)921997-11
Prosulfuron mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN EN '50(n112(3j‘.3)91 1997-11
Prothioconazol 'mg/l <0,000030 (NWG)i 0,00005 0,0001 DINEN 'SO(n:l?f)911997-11
Pymetrozin mgl/l <0,000050 (NWG) 0,0001 | 0,0001 | DIN EN |SC>(rl;g%9i 1997-11
Pyraclostrobin ‘mg/| <0,000015 (N\WG)  0,00003 | 0,0001 | | SREREG B80T
Puinmerac img/l i <0,000030 (NWG)‘ 0,00005 : 0,0001 DIN EN 'So(nllgéf £ 1997-11
Rimsulfuron ‘mg/l <0,000015 (NWG) | 0,00003 | 0,0001 DIN EN '50(;;g§)911997'11
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Datum 11.10.2018
Kundennr. 5000001236
PRUFBERICHT 1422700 - 696685
DIN 50930
Einheit Ergebnis Best-Gr.  TrinkwV /EN 12502 Methode
Simazin 'mg/l <0,00002| 0,00002 | 0,0001 | | DINENES 1136)9:1997-1ﬁ
| | | mod.
Spiroxamine 'mg/! <0,000030 (NWG) 0,00005 0,0001 | DINEN 180(1136)9:1997-11
| | | mod.
Tebuconazol mg/| - <0,000015 (NWG) 0,00003 0,0001 | DINEN 180(1136)9: 1997-11
| | | mod.
Terbuthylazin 'mg/ ‘ <0,00002| 0,00002 | 0,0001 | | DIN EN '531126)9:1997-11
| | | | mod. |
Thiacloprid 'mgll | <0,000015 (NWG) | 0,00003 = 0,0001 | | DINENISO 1aga 1 U
I I | | (mod.)
Triadimenol 'mgl/l ' <0,000010 (NWG) 0,00003 = 0,0001 | | DINEN |so( 1126)9:1997-11
| | | mod.
Glyphosat ‘mg/l <0,000010 (NWG) 0,00003 | 0,0001 DIN ISO 16308 : 2017-09
PSM-Summe \mg/I 0 | 0,0005 Berechnung

TrinkwV: zuldssiger Hochstwert / geforderter Bereich der Trinkwasserverordnung - aktueller Stand DIN 50930: geforderter Bereich der
DIN 50930 "Korrosionsverhalten von metallischen Werkstoffen gegeniiber Wasser"Erléuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte
Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.Das Zeichen "<..(NWG)"
oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht nachzuweisen.

Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte TrinkwV
eingehalten

Hinweis zu Desisopropylatrazin:

= Desethylsimazin (=Atrazin-desisopropyl)

Hinweis zu PSM-Summe:

Zur Berechnung werden nur die tatsachlich gemessenen Werte verwendet. Einzelwerte, die kleiner als die Bestimmungsgrenze sind,
werden gleich 0 gesetzt.

Die Probenahme erfolgte gem&R: DIN ISO 5667-5 : 2011-02

Beginn der Priifungen: 29.09.2018
Ende der Priifungen: 11.10.2018

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die Prifgegensténde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitétsprifung nur
bedingt méglich. Die Prifergebnisse in diesem Priifbericht werden gemaR der mit Ihnen schriftlich gemal Auftragsbestatigung getroffenen
Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.
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