
Anlagenüberwachung - Analysenergebnisse

Datei: 

Lfd. Nr. der Probenahmestelle: 1

Betreiber/Träger/Unternehmen: MARKTGEMEINDE GLONN
Name der Anlage: Marktgemeinde Glonn
Kennzahl der Anlage: Art der Anlage: WVA
Laborname: Dr.Blasy-Dr.Busse AGROLAB GmbH, Eching (4)
Anlass der Untersuchung: Trinkwasserverordnung (TrinkwV)
Überwachungsdatum: 28.06.2023 Anzahl Probenahmestellen: 1
Beurteilung des Gesamtbefundes:
Probenehmer: Annette Kaserer
Probeneingangsdatum: 29.06.23
Untervergaben:
Parameter, die nicht im Parameterschlüssel sind:
Probenahme 861175
Trübung (vor Ort) NTU
Leitfähigkeit bei 25°C (vor Ort) µS/cm

Mess- und Probenahme-
stelle:

Kennzahl 1230/8037/00057
Name Hochbehälter Hermannsdorf, Auslauf

Wassergewinnungsanlage:
Proben-ID des Labors: 861175
Probenahme: Datum 28.06.2023

Uhrzeit 15:30
Probengewinnung: Medium: Trinkwasser kalt
Messprogramm:

Nr. Parameter
Sonder-
zeichen

Messwert/ 
Unterschl.

Einheit Probenvorbehandlung

1 1021 Wassertemperatur (vor Ort) 13,2 °C Aufgeschüttelte 
Originalprobe

2 1026 Färbung 10 Aufgeschüttelte 
Originalprobe

3 1027 spektraler Absorptionskoeffizient bei 
436nm

< 0,1 1/m

4 1031 Trübung 100 Aufgeschüttelte 
Originalprobe

5 1035 Trübung in Formazineinheiten 0,06 TE/F Aufgeschüttelte 
Originalprobe

6 1042 Geruch 100 Aufgeschüttelte 
Originalprobe

7 1052 Geschmack 100 Aufgeschüttelte 
Originalprobe

8 1064 pH-Wert (im Labor) 7,44 Aufgeschüttelte 
Originalprobe

9 1081 Leitfähigkeit 25°C 635 µS/cm
10 1085 Elektrische Leitfähigkeit bei 20°C (im 

Labor)
569 µS/cm Aufgeschüttelte 

Originalprobe
11 1772 Escherichia coli (TrinkwV 2001) 0 KbE/100ml Aufgeschüttelte 

Originalprobe
12 1773 Coliforme Bakterien (TrinkwV 2001) 0 KbE/100ml Aufgeschüttelte 

Originalprobe
13 1774 Enterokokken (TrinkwV 2001) 0 KbE/100ml Aufgeschüttelte 

Originalprobe
14 1776 Koloniezahl 22°C (TrinkwV2001) 0 KbE/ml Aufgeschüttelte 

Originalprobe
15 1780 Koloniezahl 36°C (TrinkwV 1990) 0 KbE/ml Aufgeschüttelte 

Originalprobe
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